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Προδιαγραφές ατοµικής µονάδας θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού 

χρήσης, φυσικού αερίου. 

 

Η µονάδα θα πρέπει να είναι κατασκευής επώνυµης εταιρίας και να φέρει τα εξής 

πιστοποιητικά: 

- πιστοποίηση CE 

- ISO 9001 

- ISO 14001 

 

Η µονάδα επίσης θα πρέπει: 

 

- Να είναι αντίστοιχης ονοµαστικής παροχής θέρµανσης κατά περίπτωση, 

κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.  

- Να διαθέτει µονάδα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

- Να ανήκει σε ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α 

- Να διαθέτει αντιπαγωτική προστασία 

- Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων λειτουργίας και βλαβών (είτε στην µονάδα είτε 

στον θερµοστάτη χώρου που θα την συνοδεύει) 

- να διαθέτει δοχείο διαστολής 

- να διαθέτει κυκλοφορητή µε κατάλληλο κατά περίπτωση µανοµετρικό ύψος. 

 

Τέλος η µονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για 

την πλήρη και λειτουργική εγκατάστασή της (βάνες, βάση στήριξης, καπναγωγό 

κ.τ.λ) 

Η µονάδα θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

  


